
1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P1

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P2

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P3

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P4

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P5

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P6

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P7

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P8

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P11

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P12

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P13

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P14

3xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
22x40 cm
P15

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P16

3xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
22x40 cm
P17

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P18

3xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
22x40 cm
P19

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P20

3xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
23x40 cm
P21

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P24

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P25

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P26

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P27

1xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P28

2xC30
hb = 50 cm
ha = 0 cm
15x40 cm
P29

2xC30
hb = 50 cm
ha = 0 cm
15x40 cm
P30

2xC30
hb = 50 cm
ha = 0 cm
15x40 cm
P31 2xC30

hb = 60 cm
ha = 0 cm
17x30 cm
P34

3xC30
hb = 65 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P35

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P36

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P37

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P38

3xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
22x40 cm
P39

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P40

3xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
22x40 cm
P41

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P42

3xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
22x40 cm
P43

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P44

3xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
22x40 cm
P45

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P48

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P49

2xC30
hb = 55 cm
ha = 0 cm
15x30 cm
P50

2xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
P9+P10

2xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
P22+P23

3xC30
hb = 70 cm
ha = 0 cm
P32+P33

2xC30
hb = 60 cm
ha = 0 cm
P46+P47
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Planta de locação
escala 1:50

60

60

B28 (1xC30)
B8=B11=B12=B13=B27
B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7

45 45

150
60

B46-47 (2xC30)
B37=B38=B40=B42=B44=B48=B49=B50=B9-10=B22-23
B14=B16=B18=B20=B24=B25=B26=B29=B30=B31=B34=B36

45 45

52
26

159.3

13
7.

9

B15=B17=B19=B21=B35=B39=B41=B43=B45=B32-33 (3xC30)

Legenda dos blocos
escala 1:25

Pilar Fundação Bloco
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  15x30  -665.00  917.50  3.7  1.2  200  -300  100  -200  0.0  -0.2  0.3  -0.3  60  60  0  55  1  C30  -40
 P2  15x30  -297.50  917.50  4.4  3.3  100  -200  100  -200  0.1  -0.2  0.1  0.0  60  60  0  55  1  C30  -40
 P3  15x30  77.50  917.50  4.5  2.9  200  -100  100  -200  0.1  -0.2  0.1  -0.2  60  60  0  55  1  C30  -40
 P4  15x30  452.50  917.50  4.4  3.3  100  -200  100  -200  0.1  -0.2  0.1  0.0  60  60  0  55  1  C30  -40
 P5  15x30  827.50  917.50  4.5  2.9  200  -100  100  -200  0.1  -0.2  0.1  -0.2  60  60  0  55  1  C30  -40
 P6  15x30  1202.50  917.50  4.4  3.3  100  -200  100  -200  0.1  -0.2  0.1  0.0  60  60  0  55  1  C30  -40
 P7  15x30  1577.50  917.50  4.5  2.9  200  -100  100  -200  0.1  -0.2  0.1  -0.2  60  60  0  55  1  C30  -40
 P8  15x30  1952.50  917.50  4.6  3.4  100  -200  100  -200  0.1  -0.2  0.1  0.0  60  60  0  55  1  C30  -40
 P11  15x30  2805.50  917.50  4.9  3.3  200  -100  100  -100  0.1  0.0  0.1  -0.2  60  60  0  55  1  C30  -40
 P12  15x30  3145.50  910.00  6.3  3.3  300  -300  100  -200  0.1  -0.2  0.3  -0.3  60  60  0  55  1  C30  -40
 P13  15x30  3305.50  910.00  4.8  1.7  400  -500  100  0  0.1  0.0  0.4  -0.4  60  60  0  55  1  C30  -40
 P14  15x30  -672.50  745.00  10.1  7.6  500  -600  0  -300  0.0  -0.4  0.7  -0.2  150  60  0  55  2  C30  -40
 P15  22x40  -297.50  756.00  24.9  17.6  0  -1500  300  -300  0.2  0.0  0.9  0.0  159  138  0  60  3  C30  -45
 P16  15x30  77.50  745.00  17.8  13.8  500  -500  100  0  0.1  0.0  0.4  -0.3  150  60  0  55  2  C30  -40
 P17  22x40  452.50  756.00  22.8  16.3  100  -1500  300  -300  0.2  -0.2  0.8  0.0  159  138  0  60  3  C30  -45
 P18  15x30  827.50  745.00  17.9  13.9  500  -500  100  0  0.1  0.0  0.4  -0.3  150  60  0  55  2  C30  -40
 P19  22x40  1202.50  756.00  22.8  16.3  100  -1500  300  -200  0.1  -0.1  0.8  0.0  159  138  0  60  3  C30  -45
 P20  15x30  1577.50  745.00  17.8  13.8  500  -500  100  0  0.1  0.0  0.4  -0.3  150  60  0  55  2  C30  -40
 P21  23x40  1952.50  756.50  25.1  17.8  0  -1800  200  -400  0.1  -0.3  1.0  0.0  159  138  0  60  3  C30  -45
 P24  15x30  2530.50  745.00  11.4  8.5  300  -500  100  0  0.1  0.0  0.5  0.0  150  60  0  55  2  C30  -40
 P25  15x30  2805.50  745.00  11.5  8.8  400  -600  0  -200  0.0  -0.1  0.5  0.0  150  60  0  55  2  C30  -40
 P26  15x30  2990.50  745.00  8.8  6.3  400  -600  100  0  0.2  0.0  0.5  -0.3  150  60  0  55  2  C30  -40
 P27  15x30  3145.50  748.00  7.5  4.3  400  -400  100  -200  0.0  -0.2  0.2  -0.4  60  60  0  55  1  C30  -40
 P28  15x30  3305.50  747.95  7.5  5.3  400  -600  100  0  0.1  0.0  0.6  -0.4  60  60  0  55  1  C30  -40
 P29  15x40  77.50  415.00  18.7  12.5  1200  -1200  100  0  0.1  0.0  0.7  -0.7  150  60  0  50  2  C30  -35
 P30  15x40  827.50  415.00  19.0  12.7  1200  -1200  100  0  0.1  0.0  0.7  -0.7  150  60  0  50  2  C30  -35
 P31  15x40  1577.50  415.00  18.7  12.5  1200  -1200  100  0  0.1  0.0  0.7  -0.7  150  60  0  50  2  C30  -35
 P34  17x30  2668.00  478.50  18.5  14.5  200  -400  200  -100  0.1  -0.1  0.4  0.0  150  60  0  60  2  C30  -45
 P35  15x30  2990.50  470.00  20.0  15.2  500  -600  100  0  0.2  0.0  0.5  -0.3  159  138  0  65  3  C30  -50
 P36  15x30  3305.50  474.00  12.2  9.8  300  -400  200  0  0.4  0.0  0.4  -0.3  150  60  0  55  2  C30  -40
 P37  15x30  -672.50  415.00  10.5  8.0  500  -600  100  0  0.1  0.0  0.4  -0.5  150  60  0  55  2  C30  -40
 P38  15x30  -672.50  85.00  8.3  6.4  600  -300  0  -300  0.0  -0.4  0.1  -0.4  150  60  0  55  2  C30  -40
 P39  22x40  -297.50  74.00  21.7  15.7  1500  0  300  -300  0.3  0.0  0.0  -1.0  159  138  0  60  3  C30  -45
 P40  15x30  77.50  85.00  14.8  11.3  600  -400  100  0  0.1  0.0  0.3  -0.4  150  60  0  55  2  C30  -40
 P41  22x40  452.50  74.00  19.8  14.4  1400  0  300  -200  0.2  -0.2  0.0  -0.9  159  138  0  60  3  C30  -45
 P42  15x30  827.50  85.00  14.9  11.4  600  -400  100  0  0.1  0.0  0.3  -0.4  150  60  0  55  2  C30  -40
 P43  22x40  1202.68  74.00  19.8  14.4  1400  0  300  -200  0.1  -0.1  0.0  -0.9  159  138  0  60  3  C30  -45
 P44  15x30  1577.50  85.00  14.8  11.3  600  -400  100  0  0.1  0.0  0.3  -0.4  150  60  0  55  2  C30  -40
 P45  22x40  1952.68  74.00  21.7  15.6  1500  0  200  -400  0.1  -0.3  0.0  -1.0  159  138  0  60  3  C30  -45
 P48  15x30  2668.00  85.00  17.7  13.4  600  -100  100  0  0.2  0.0  0.0  -0.5  150  60  0  55  2  C30  -40
 P49  15x30  2990.50  85.00  15.1  12.0  600  -300  100  0  0.1  0.0  0.0  -0.5  150  60  0  55  2  C30  -40
 P50  15x30  3305.50  85.00  9.1  7.2  500  -100  200  0  0.3  0.0  0.0  -0.6  150  60  0  55  2  C30  -40
 P9+P10  2336.50  910.00  6.2  3.2  1300  -1100  100  -200  0.1  -0.2  0.4  -0.4  150  60  0  60  2  C30  -45
 P22+P23  2336.50  745.00  14.1  12.2  900  -1500  100  -100  0.3  0.0  0.8  -0.2  150  60  0  60  2  C30  -45
 P32+P33  2336.50  470.00  22.7  17.8  1400  -1800  0  -200  0.0  -0.3  1.1  -0.8  159  138  0  70  3  C30  -55
 P46+P47  2336.50  85.00  17.7  14.3  1800  -500  200  0  0.2  0.0  0.0  -1.1  150  60  0  60  2  C30  -45

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas
Simbologia Nome d Quantidade

(cm)

C30 30.00 89

ha
hbca

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
-672.50 P14, P37, P38
-665.00 P1
-297.50 P2, P15, P39

77.50 P3, P16, P29, P40
452.50 P4, P17, P41
827.50 P5, P18, P30, P42

1202.50 P6, P19
1202.68 P43
1577.50 P7, P20, P31, P44
1952.50 P8, P21
1952.68 P45
2336.50 P9+P10, P22+P23, P32+P33, P46+P47
2530.50 P24
2668.00 P34, P48
2805.50 P11, P25
2990.50 P26, P35, P49
3145.50 P12, P27
3305.50 P13, P28, P36, P50

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
917.50 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11
910.00 P9+P10, P12, P13
756.50 P21
756.00 P15, P17, P19
748.00 P27
747.95 P28
745.00 P14, P16, P18, P20, P22+P23, P24, P25, P26
478.50 P34
474.00 P36
470.00 P32+P33, P35
415.00 P37, P29, P30, P31
85.00 P38, P40, P42, P44, P46+P47, P48, P49, P50
74.00 P39, P41, P43, P45

My
Fy

Fx

Mx

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA  INTERVENÇÃO  CONSTRUÇÃO

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS BLOCOS

AUTOR: ENGENHEIRO CIVIL THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA VALENTE CREA 18538/D-GO.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

INDICADA 000

1/10

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL

VER.PROJ.ARQ.

PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA                             CPF: 033.178.021-62

VER.PROJ.ARQ. VER.PROJ.ARQ. VER.PROJ.ARQ. VER.PROJ.ARQ.

DETALHES ESTACAS

BLOCO PADRÃO SEDUC

BLOCO 08 SALAS DE AULA C/ SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS

682,80 M²

DEZEMBRO/2021 1020210271723

DIVERSOS
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Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

402.00
408.00

272.96
68.95

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

272.96
68.95

Volume de concreto (C-25) = 4,24 m³

 Ø30cm
ESC 1:25

P1=P2=P3=P4=P5=2X(P9+P10)
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P6=P7=P8=P11=P13
2XP14=2XP26=2X38=2XP50
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Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

234.90
252.45

159.49
42.67

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

159.49
42.67

Volume de concreto (C-25) =2,54 m³

 Ø30cm
ESC 1:25

P12=2XP24=2XP25
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2XP36=2XP37
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Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

1155.60
1254.60

784.65
212.03

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

784.65
212.03

Volume de concreto (C-25) = 12,72 m³

 Ø30cm
ESC 1:25

3XP17=3XP19=P27=P28
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3XP35=3XP39=2XP40
3XP41=2XP42=3XP41
2XP44=3XP45=2XP49
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Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

914.40
999.60

620.87
168.93

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

620.87
168.93

Volume de concreto (C-25) = 10,17 m³

 Ø30cm
ESC 1:25

3XP15=2XP16=2XP18

58
5

35
15

2XP20=3XP21=2XP29
2XP30=2XP31=2XP34
2XP48=2X(P46+P47)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

DEVIDO A AUSÊNCIA DE SONDAGEM DO TERRENO, ANTES DE INICIAR A ESCAVAÇÃO
DAS ESTACAS, DEVERÁ SER ENSAIADA UMA ESTACA TESTE, ATÉ A PROFUNDIDADE
MÁXIMA ESTIPULADA NO PROJETO, AFIM DE CONFIRMAR A SUA VIABILIDADE OU A

NECESSIDADE DE SUA ALTERAÇÃO.

2X(P22+23)=3X(P32+P33)
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