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25DN 20 32 40 50 60 11075 85

3/4"POLEGADAS 1/2" 1.1/4"1" 2"1.1/2" 3"2.1/2" 4"

TABELA DE EQUIVALENCIA DIAMETRO NOMINAL DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO, ROSQUEAVEL (REF. TIGRE)

20DN 15 25 32 40 50 10065 80

3/4"POLEGADAS 1/2" 1.1/4"1" 2"1.1/2" 3"2.1/2" 4"

TABELA DE EQUIVALENCIA DIAMETRO NOMINAL DE ELETRODUTO DE
FERRO GALVANIZADO (REF. CARBINOX)

1. CABOS NÃO COTADOS SERÃO 2,5mm²;
2. ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÃO Ø3/4";
3. TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO SERÁ DE PVC FLEX TIPO PEAD;
4. TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTORES DE NEUTRO E TERRA INDEPENDENTES;
5. TODAS AS FERRAGENS DEVERÃO SER GALVANIZADAS À QUENTE;
6. TODOS OS CABOS ALIMENTADORES EM BAIXA TENSÃO SÃO DO TIPO 450/750V, FLEXÍVEL, ENCORDOAMENTO

CLASSE 5, ATOXSIL, CORFITOX, SUPERATOX, ATOX FLEX,TOXFREE OU SEMELHANTEDOS, COM EXCEÇÃO DOS
CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS, E ENTERRADOS, QUE DEVERÃO SER DO TIPO FLEXÍVEL,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO 0,6/1kV;

7. CÓDIGO DE CORES: FASE (VERMELHO, PRETO, CINZA), NEUTRO (AZUL CLARO), TERRA(VERDE), RETORNO
(BRANCO, AMARELO);

8. TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DEVERÃO TER:
- BARREIRAS DE PROTEÇÃO BÁSICA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS CONFORME NBR 5410/2004,

 EVITANDO-SE CONTATO COM PARTES VIVAS DO QUADRO. ESSA PROTEÇÃO PODERÁ SER DE   
 ACRÍLICO (ESPESSURA MÍNIMA DE 6mm) OU DE POLICARBONATO(ESPESSURA MÍNIMA DE 3mm);

   -  BARRA DE NEUTRO E PROTEÇÃO (TERRA);
   -  GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-44;
   -  PLACAS DE ADVERTÊNCIA CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410;

9. TODOS OS QUADROS DEVERAM ESTA INTERLIGADO COM O SISTEMA DE ATERRAMENTO;
10. FAZER EQUIÍLIBRIO DE FASES DE ACORDO COM O DIAGRAMA UNIFILAR;
11. TRAVESSIA DE VEÍCULOS TUBULAÇÃO INSTALADA A 1 METRO DE PROFUNDIDADE E ENVELOPADA EM

CONCRETO;
12. OS DISJUNTORES DEVERÃO OBEDECER AS SEGUINTES CURVAS DE DISPARO:

-  CHUVEIROS -------------------------------------  CURVA B
-  ILUMINAÇÃO E TOMADAS ------------------  CURVA C
-  MOTORES ----------------------------------------  CURVA D

13. ELETRODUTOS E CAIXAS DESTINADOS A PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS NÃO PODERÃO SER UTILIZADOS
PARA PASSAGEM DE CABOS DE REDE TELEFONIA/DADOS;

14. A RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER MENOR QUE 10HMS EM QUALQUER
ÉPOCA DO ANO.

NOTAS
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ESCALA: 1/100
PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO01

S/ESCALA
DETALHE - LUMINÁRIA TUBULAR LED 2X18W04 S/ESCALA

DETALHE - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO06

S/ESCALA
DETALHE - REFLETOR LED 50W07

S/ESCALA
DETALHE - LUMINÁRIA HERMÉTICA P/ 2 LED 2X18W05

S/ESCALA
DIAGRAMA UNIFILAR02

S/ESCALA
QUADRO DE CARGAS03

Planta Baixa;
Diagrama Unifilar;
Quadro de Cargas;
Cálculo de Demanda;
Cálculo de Queda de Tensão.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

ESCALA:

DATA

DATA:

REV.

ASSUNTO:
DESENHO:

DESCRIÇÃO

RT DA OBRA:

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE

ÁREA DE TERRENO

ENDEREÇO

NOME DO ARQUIVO:

FOLHA:

VISTO

REVISÃO:

UNIDADE ESCOLAR

TIPO DE PROJETO

COZINHA 2020 MOD 2- PADRÃO SEDUC 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO

ÁREA A CONSTRUIR

PROJETO ELÉTRICO
TIPO DE PROJETO

ENG. ELETRICISTA CLÁUDIO RÉGIS ARAÚJO ROCHA CREA: 17.942/D-GO

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

Cláudio R. A. Rocha

00 Emissão Inicial Cláudio Régis

INDICADA

1/1

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705/0001-20
RESPONSÁVEL: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA
CPF: 033.178.021-62

ART N°:       1020220250854

A SER CONSTRUÍDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO ONDE FOR SOLICITADO 

----------------------------

---------------------------- 137,47m²

SET/2022

137,47m²

BLOCO PADRÃO 

08/09/2022

00 ELE_COZINHA MOD-2_R00

AUTOR:
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